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Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 8 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.

Les parameétres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramétres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Accreditation
1-1531
PORTEE
disponible sur
www cofrac fr

cofrac

Identification dossier :

LSE17-86952

Identification échantillon : LSE1706-57595-1

N° Analyse :

Nature:

Point de Surveillance :
Localisation exacte :
Dept et commune ;
UGE :

Type d'eau :

Type de visite :

Nom de I'exploitant :

Nom de l'installation :
Prélevement :

00108151

Eau de ressource souterraine

FORAGE DU MAS MALON F1

SORTIE FORAGE

30 SAINT ANDRE D'OLERARGUES
0133 - SAINT ANDRE D'OLERARGUES
B - EAU BRUTE SOUTERRAINE

RP Type Analyse : NRPSR
SAUR, AGENCE DE MONTELIMAR
CHEMIN DE LA FONDERIE

BP 137

30330 SAINT ANDRE D'OLERARGUES
FORAGE DU MAS MALON F1

Type : CAP

Code PSV : 0000001267

Motif du prélévement : CS

Code

Prélevé le 28/06/2017 4 09h13  Réceptionné le 28/06/2017 a 15h30
Préleve et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CHAPEL Claire
Prélevement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de

consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Analyse demandée par : ARS DT DU GARD
N° Prélévement : 00107062

: 001052

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 28/06/2017 & 15h30

: . ” Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limitesda  Références &
qualité dequalits &
(o]
Observations sur le terrain
Nébulosité 30NRPSR* COUVERT Observation visuelle
Nébulosité de la veille 30NRPSR* PLUVIEUX Observation visuelle
Mesures sur le terrain
Température de l'eau 30NRPSR* 16.7 °C Méthode & la sonde Méthode inlerne #
M_EZ008 v3
el
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Identification échantillon : LSE1706-57595-1

Destinataire :  MAIRIE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES

Parameétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limites do  Références
qualité de qualité
pH sur le terrain 30NRPSR* 7.2 - Electrochimie NF EN IS0 10523 #
Oxygéne dissous 30NRPSR* 7 mg/l 02 Mélhode LDO Méthode interne #
M_EZ014 V2
Taux de saturation en oxygene sur le 30NRPSR* 72.8 % Meéthode LDO Méthode interne
terrain M_EZ014 v2
Chlore libre sur le terrain 30NRPSR* <0.03 mg/l CI2 Spectrophotometrie a la DPD NF EN IS0 7393-2 #
Chlore total sur le terrain 30NRPSR* <0.03 mg/l Cl2 Speclrophotométrie a la DPD NF EN I1SO 7383-2 #
Analyses microbiologiques
Escherichia coli (**) 30NRPSR* <1 UFC/100 mi Filtration NF EN IS0 9308-1 #
Entérocoques intestinaux (Streptocoques  30NRPSR* <1 UFC/100 ml Filtration NF EN SO 7899-2 e
fécaux) (**)
Caractéristiques organoleptiques
Aspect de l'eau 30NRPSR* 0 - Analyse qualitative
Odeur 30NRPSR* 0 Néant - Qualitative
Saveur 30NRPSR* 0 Néant - Qualitative
Couleur apparente (eau brute) 30NRPSR* <5 mg/l Pt Comparateurs NF EN 1SO 7887 L
Couleur vraie (eau filtrée) 30NRPSR* <5 mg/l Pt Comparateurs NF EN SO 7887 #
Couleur 30NRPSR* 0 - Qualilative
Turbidité 30NRPSR* 0.79 NFU Néphélométrie NF EN 1SO 7027 E
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
Phosphore total 30NRPSR* <0.023 mg/l P205 Minéralisation et NF EN ISO 6878 #
spectrophotométrie
(Ganiméde)
Indice hydrocarbures (C10-C40) 30NRPSR* <0.1 mg/l GC/FID NF EN ISO 9377-2 #
Conductivité électrigue brute a 25°C 30NRPSR* 581 pS/icm Conductimétrie NF EN 27888 #
TA (Titre alcalimétrique) 30NRPSR* 0.00 °F Potentiométrie NF EN 9963-1 #
TAC (Titre alcalimétrique complet) 30NRPSR* 29.60 °F Potentiométrie NF EN 9963-1 #
TH (Titre Hydrotimétrique) 30NRPSR* 30.9 °F Calcul & partir de Ca et Mg Mélthode inlerne 4
M_EM144
Carbone organique total (COT) 30NRPSR* 0.4 mg/l C Pyrolyse ou Oxydation par voie | NF EN 1484 #
humide et IR
Fluorures 30NRPSR* 0.08 mg/l F- Chromatographie ionique NF EN ISO 10304-1 #
Equilibre calcocarbonique
pH a I'équilibre 30NRPSR* 7.17 - Caleul Méthode Legrand et
Poirier
Equilibre calcocarbonique (5 classes) 30NRPSR* 2 & équilibre i Calcul Méthode Legrand
et Poirier
Cations
Ammonium 30NRPSR* < 0.05 mg/l NH4+ Spectrophotométrie au bleu NF T90-015-2 #
indophénol
Calcium dissous 30NRPSR* 118.3 mg/l Ca++ ICP/AES aprés filtration NF EN ISO 11885 #
Magnésium dissous 30NRPSR* 3,22 mg/l Mg++ ICP/AES aprés filtration NF EN ISC 11885 #
Sodium dissous 30NRPSR* 3.5 mg/l Na+ ICP/AES aprés fillration NF EN ISC 11885 #
Potassium dissous 30NRPSR* 0.3 mg/l K+ ICP/AES aprés filtration NF EN ISO 11885 #
Anions
Carbonates 30NRPSR* 0 mg/l CO3-- Potentiométrie NF EN 9963-1 &
Bicarbonates 30NRPSR* 361.0 mg/t HCO3- | Potentiométrie NF EN 9963-1 #
Chlorures 30NRPSR* 55 mg/l Cl- Chromatographie ionique NF EN ISO 10304-1 #
Sulfates 30NRPSR* 22.7 mg/l SO4-- Chromatographie ionique NF EN ISO 10304-1 #

sealasi
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Identification échantillon : LSE1706-57595-1

Destinataire :  MAIRIE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES

Parameétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes limitasTol R Rars ercas
qualits de qualité
Nitrates 30NRPSR* 0.9 mg/l NO3- Flux conlinu (CFA) NF EN ISO 13395 #
Nitrites 30NRPSR* <0.02 mg/l NO2- Spectrophotométrie NF EN 26777 #
Silicates dissous 30NRPSR* 13.0 mg/l Si02 Flux continu (CFA) ISO 16264 g
Métaux
Arsenic total 30NRPSR* <2 ug/l As ICP/MS aprés acidificalion et IS0 17294-1 et NF EN #
décantation ISO 17294-2
Fer total 30NRPSR* 35 ug/l Fe ICP/MS aprés acidificalion et 1SO 17294-1 et NF EN "
décantation 1SO 17294-2
Manganése total 30NRPSR* <10 Hg/l Mn ICP/MS apres acidification et I1SO 17294-1 et NF EN g
décantation 180 17294-2
Nickel total 30NRPSR* <5 ug/l Ni ICP/MS aprés acidification et I1SO 17294-1 et NF EN ¥
décantation IS0 17294-2
Bore total 30NRPSR* < 0.010 mg/t B ICP/MS apres acidification et 1SO 17294-1 et NF EN L
décantation 1SO 17294-2
Cadmium total 30NRPSR* <1 ug/l Cd ICP/MS apres acidification et 1SO 17294-1 et NF EN #
décantation 18O 17294-2
Antimoine total 30NRPSR* <1 ug/l Sb ICP/MS aprés acidification et 1SO 17294-1 et NF EN #
décantation 180 17294-2
Sélénium total 30NRPSR* <2 ug/t Se ICP/MS apres acidification et 1SO 17294-1 et NF EN #
décantation 180 17294-2
COV : composés organiques volatils
Solvants organohalogénés
Tetrachloroethyléne 30NRPSR* <0.50 ug/ HS/GC/MS NF EN ISO 10301 L
Trichloroéthylene 30NRPSR* <0.50 pg/ HS/GC/MS NF EN ISO 10301 L
Somme des tri et tétrachloroéthylene 30NRPSR* <0,50 g/l HSIGC/MS NF EN 1SO 10301
Pesticides
Total pesticides
Somme des pesticides identifiés 30NRPSR* <0.500 g/l Calcul
Pesticides azotés
Simazine 2-hydroxy 30NRPSR* < 0,005 ug/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne #
directe M_ET109
Terbuthylazine 2-hydroxy 30NRPSR* <0.020 pail HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne #
(Hydroxyterbuthylazine) directe M_ET108
Atrazine déisopropyl 30NRPSR* < 0.020 pa/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne #
directe M_ET109
Sulcotrione 30NRPSR* < 0.050 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Atrazine déséthyl déisopropyl 30NRPSR* < 0.020 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Ameétryne 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Atrazine 30NRPSR* < 0,005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Methode M_ET172 &
SPE
Atrazine déséthyl 30NRPSR* < 0,005 pg/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Cyanazine 30NRPSR* <0.010 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Mélhode M_ET172 #
SPE
Hexazinone 30NRPSR* < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Propazine 30NRPSR* < 0.005 ug/ GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Sebuthylazine 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS apres exlraction Méthode M_ET172 #
SPE
Simazine 30NRPSR* < 0.005 Vel GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Terbumeton 30NRPSR* < 0.005 yag/l GC/MS/MS apres exlraction Méthode M_ET172 #
SPE
Terbutryne 30NRPSR* <0.005 ugll GC/MS/MS aprés exlraction Méthode M_ET172 #
SPE
Terbuthylazine 30NRPSR* < 0,005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Methode M_ET172 #
SPE
Terbuthylazine désethyl 30NRPSR* < 0,005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

o -




CARSO-LSEHL
Rapport d'analyse Page 4 /
Edité le : 10/07/2017

Identification échantillon :
Destinataire :

8

LSE1706-57595-1

MAIRIE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES

Parametres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limites de  Références
qualité de qualité
Terbuméton déséthyl 30NRPSR* <0.005 ug/! GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Pesticides organochlorés
Aldrine 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS aprés exiraction Methode M_ET172 #
SPE
Dieldrine 30NRPSR* < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Endosulfan alpha 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Endosulfan béta 30NRPSR* < (0.005 ug/l GC/MS/MS aprés exlraclion Méthode M_ET172 #
SPE
Endosulfan sulfate 30NRPSR* < 0,005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Endosulfan total (alpha+beta) 30NRPSR* <0.015 poll GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Endrine 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Mélhode M_ET172 #
SPE
HCB (hexachlorobenzéne) 30NRPSR* < 0.005 ua/l GC/MS/MS aprés extraction Methode M_ET172 #
SPE
Heptachlore 30NRPSR* < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Heptachlore époxyde 30NRPSR* <0.005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Lindane (HCH gamma) 30NRPSR* < 0.005 pg/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Pesticides organophosphorés
Temefos 30NRPSR* <0.10 pg/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne
directe M_ET109
Malathion 30NRPSR* < 0.005 pg/| HPLC/MS/MS aprés injeclion Méthode inlerne #
directe M_ET108
Phoxime 30NRPSR* < 0.005 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Oxydemeton méthy! 30NRPSR* < 0.005 g/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Chlorfenvinphos (chlorfenvinphos éthyl) 30NRPSR* < 0.005 pg/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Chlorpyriphos éthyl 30NRPSR* < 0.005 ug/! GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Diazinon 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Dichlorvos 30NRPSR* < 0.010 ug/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172
SPE
Fenitrothion 30NRPSR* < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Methidathion 30NRPSR* < 0.005 pg/ GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Parathion éthyl (parathion) 30NRPSR* < 0,010 ug/l GC/MS/MS apres extraclion Mélhode M_ET172 #
SPE
Parathion méthyl 30NRPSR* < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Carbamates
Carbendazime 30NRPSR* < 0,005 ua/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Carbofuran 30NRPSR* < 0,005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Carbofuran 3-hydroxy 30NRPSR* < 0,005 g/l HPLC/MS/MS aprés injeclion Méthode interne #
directe M_ET108
Methomyl 30NRPSR* < 0,005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Benfuracarbe 30NRPSR* < 0.005 ug/! HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne
directe M_ET109
lprovalicarbe 30NRPSR* < 0,005 ug/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Benoxacor 30NRPSR* < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Dithiocarbamates
Ethylénethiourée ETU (métabolite 30NRPSR* <05 pall HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne
manébe, mancozébe, metiram) directe M_ET138
Amides

wilvis
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Identification échantillon :
Destinataire :

LSE1706-57595-1
MAIRIE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES

SPE

'Parametres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limesda  Références
qualité de qualite
S-Metolachlor 30NRPSR* <0.100 g/l HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne
SPE M_ET142
Acétochlore 30NRPSR* < 0.005 ug/l SF?IIEMSIMS aprés exiraction Méthode M_ET172 #
Alachlore 30NRPSR* <0.005 ug/l (S3§IIEMS/MS apras extraction Méthode M_ET172 #
Métazachlor 30NRPSR* < 0.005 ug/! (SBSIIEMSIMS aprés exiraction Méthode M_ET172 #
Napropamide 30NRPSR* < 0,005 ug/l SCIMS/MS aprés exlraction Méthode M_ET172 #
Oxadixyl 30NRPSR* <0.005 ug/! GEEIEMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Tebutam 30NRPSR* <0.005 ug/l ESEJZMS/MS aprés exiraction Méthode M_ET172 #
Dimethenamide 30NRPSR* < 0.005 ug/l SSIIEMSIMS aprés exlraction Méthode M_ET172 #
2,6-dichlorobenzamide 30NRPSR* < 0.005 ug/l SgéMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Dimetachlore 30NRPSR* < 0.005 ug/l SSI/EMSIMS apres exiraction Méthode M_ET172 #
Ammoniums quaternaires
Chlorméquat 30NRPSR* < 0.050 ug/l HPLC/MS/MS injection directe | Méthode interne #
Mépiquat 30NRPSR* <0.050 ug/l HPLC/MS/MS injection directe mgﬁ;gsesinterne #
Diquat 30NRPSR* <0.050 ug/l HPLC/MS/MS injection directe mgazgsesimeme #
Paragquat 30NRPSR* < 0.050 pa/l HPLC/MS/MS injection directe m;ﬁz;?izsinteme #
M_ETO055
Anilines
Oryzalin 30NRPSR* < 0.005 Ha/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109
Métolachlor 30NRPSR* < 0.005 ug/l ngIIEMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Trifluraline 30NRPSR* < 0.005 ug/l gglleSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Azoles
Aminotriazole 30NRPSR* < 0.050 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode inlerne #
directe M_ET130
Difenoconazole 30NRPSR* < 0.005 ug/l GF(’;I/EMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 ¥
Flusilazole 30NRPSR* < 0,005 Hg/l E;CIIEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Hexaconazole 30NRPSR* < 0.005 pa/l gE:lIEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Myclobutanil 30NRPSR* < 0.005 pg/l gg{;MSlMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Penconazole 30NRPSR* < 0.005 ug/l ggIIEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 "
Prochloraze 30NRPSR* <0.010 pg/l SF?IIEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
Tebuconazole 30NRPSR* < 0.005 ugll SgéMS/MS aprés exlraction Méthode M_ET172 #
Benzonitriles
loxynil 30NRPSR* < 0.005 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109
Aclonifen 30NRPSR* < 0.005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
Dichlobenil 30NRPSR* <0.005 pg/l %?/EMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Fenarimol 30NRPSR* < 0.005 ug/l (SBEJZMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Diazines
Bromacile 30NRPSR* <0.005 ug/l (SBF(’:IIEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 o1
Dicarboxymides
Captane 30NRPSR* <0.010 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Meéthode M_ET172
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Destinataire :

LSE1706-57595-1

Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limites de  Références
qualité de qualité
Folpel (Folpet) 30NRPSR* <0.010 ug/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172
SPE
Iprodione 30NRPSR* < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Procymidone 30NRPSR* < 0.005 pa/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Phénoxyacides
MCPP-P 30NRPSR* <0.020 g/l HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne #
SPE M_ET142
Dichlorprop-P 30NRPSR* <0.030 ug/l HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne #
SPE M_ET142
2,4-D 30NRPSR* < (0.005 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
2,4-MCPA 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109
MCPP (Mecoprop) total 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS apreés injection Méthode interne #
direcle M_ET109
Dicamba 30NRPSR* < 0.050 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109
Triclopyr 30NRPSR* < 0.020 pa/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109
2,4-DP (Dichlorprop} total 30NRPSR* < 0,020 ug/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne #
directe M_ET109
Fluroxypyr 30NRPSR* < 0,020 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
fluroxypyr-mepty! ester 30NRPSR* <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108
Pyréthrinoides
Cyperméthrine 30NRPSR* < 0.005 ua/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Deltaméthrine 30NRPSR* < 0.005 ugt GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Strobilurines
Azoxystrobine 30NRPSR* < 0.005 pg/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne #
directe M_ET109
Trifloxystrobine 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS apres injeclion Méthode interne #
directe M_ET109
Pesticides divers
Cymoxanil 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode inlerne #
directe M_ET108
Bentazone 30NRPSR* < 0.020 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Mélhode inlerne #
directe M_ET109
Dinocap 30NRPSR* < 0.050 pg/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne
directe M_ET109
Glufosinate 30NRPSR* <0.020 pg/l HPIC/MS/MS aprés injeclion Méthode inlerne #
directe M_ET116
Metalaxy! 30NRPSR* < 0.005 g/l HPLC/MS/MS aprés injection Meéthode interne #
directe M_ET108
AMPA 30NRPSR* < 0.020 pg/l HPIC/MS/MS apres injection Méthode interne #
directe M_ET116
Glyphosate (incluant le sulfosate) 30NRPSR* < 0,030 ug/l HPIC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET116
Fosetyl-aluminium 30NRPSR* <0.020 g/l HPIC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET116
Bromoxynil 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Meéthode interne #
directe M_ET109
Spiroxamine 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS apreés injection Méthode interne #
directe M_ET109
Imidaclopride 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109
Isoxaflutole 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injeclion Méthode interne #
directe M_ET108
Fenamidone 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Methode inlerne #
direcle M_ET108
Anthraquinone 30NRPSR* < (.005 yg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Pendimethaline 30NRPSR* < 0.005 yg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Picloram (Tordon K) 30NRPSR* < 0.100 ug/t HPLC/MS/MS aprés extr. SPE Méthode interne
M_ET256
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Destinataire :

LSE1706-57595-1

Paramétres analytiques Reésultats Unités Méthodes Normes  Limitesde Références
qualité de qualité

Chlorothalonil 30NRPSR* < 0,010 ugfl GC/MS/MS aprés extraction Méethode M_ET172
SPE

Cyprodinil 30NRPSR* < (0,005 ug/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Diflufenican (Diflufenicanil) 30NRPSR* <0.006 Tell GC/MS/MS aprés extraction Methode M_ET172 #
SPE

Dimethomorphe 30NRPSR* < 0,005 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Fenpropidine 30NRPSR* < 0,010 ug/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172
SPE

Fenpropimorphe 30NRPSR* < 0,005 ugfl GC/MS/MS apreés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Kresoxim-méthyl 30NRPSR* < 0.005 ug/ GC/MS/MS aprés exlraction Méthode M_ET172 #
SPE

Norflurazon 30NRPSR* < 0,005 ug/l GC/MS/MS aprés exlraction Méthode M_ET172 #
SPE

Norflurazon désméthyl 30NRPSR* < 0,005 ugfl GC/MS/MS apres exlraction Méthode M_ET172 #
SPE

Oxadiazon 30NRPSR* < 0,005 Ha/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Oxyfluorfene 30NRPSR* <0.010 ug/l GC/MS/MS apres exltraction Méthode M_ET172 #
SPE

Piperonil butoxyde 30NRPSR* < 0.005 g/ GC/MS/MS apres extraclion Méthode M_ET172 #
SPE

Quinoxyféne 30NRPSR* < 0,006 ug/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Carfentrazone ethy! 30NRPSR* < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Famoxadone 30NRPSR* < 0.005 ug/ GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Urées substituées

Chilortoluron (chlorotoluron) 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés Injection Méthode interne #
directe M_ET109

Diuron 30NRPSR* < 0,005 ug/l HPLC/MS/MS apreés injection Méthode interne #
directe M_ET109

Fenuron 30NRPSR* < 0.020 ug/l HPLC/MS/MS apres injeclion Méthode interne #
directe M_ET109

Isoproturon 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injeclion Methode interne #
directe M_ET109

Linuron 30NRPSR* < 0.005 pg/l HPLC/MS/MS apres injeclion Méthode interne #
directe M_ET109

Methabenzthiazuron 30NRPSR* < 0,005 pa/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109

Metobromuron 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET108

Metoxuron 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne 4
directe M_ET109

Sulfosulfuron 30NRPSR* < 0.005 yg/l HPLC/MS/MS aprés injeclion Méthode interne #
directe M_ET109

Rimsulfuron 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109

Nicosulfuron 30NRPSR* < 0.005 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109

Monolinuron 30NRPSR* < 0,005 ug/! HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
direcle M_ET109

Flazasulfuron 30NRPSR* < 0,005 ug/l HPLC/MS/MS apres injection Méthode interne #
direcle M_ET108

DCPMU 30NRPSR* < 0.005 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode inlerne #

(1-(3-4-dichlorophényl)-3-méthylurée) directe M_ET109

Metsulfuron méthyl 30NRPSR* < 0,020 ug/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne #
directe M_ET109

IPPMU (isoproturon-desmethyl) 30NRPSR* < 0.005 pg/l HPLC/MS/MS aprés injection Méthode interne g
directe M _ET109

JONRPSR*

ABSENCE DU LOGO COFRAC

6.1

Silicates : stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.

ANALYSE (NRPSR=NRP SS RAD) RESSOURCE SOUTERRAINE (ARS30-2017)
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Identification échantillon : LSE1706-57595-1

Destinataire: MAIRIE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matiéres en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes
analytiques.

Delphine URIDAT

Responsable de Laboratoire U ( ' & o
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CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.

Identification dossier : LSE17-86952
Identification échantillon : LSE1706-57595 Analyse demandée par : ARS DT DU GARD
N° Analyse :00108151 N° Prélévement :00107062
NATURE : Eau de ressource souterraine
ORIGINE : FORAGE DU MAS MALON F1
SORTIE FORAGE
COMMUNE : SAINT ANDRE D'OLERARGUES
DEPARTEMENT : 30 IDPSV : 0000001267
Code UGE : 0133 SAINT ANDRE D'OLERARGUES
Type de visite : RP Motif du prélévement : CS
Type d'eau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE
PRELEVEMENT : Prélevé le 28/06/2017 a 09h13  Réceptionné le 28/06/2017 Prélevement accrédité

Prélevé par Claire CHAPEL
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consuitables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 28/06/2017

Parametres analytiques Résultats Unités Méthodes Narmas, = HTESse Rk g

Analyses microbiologiques

Escherichia coli 30NRPSR* <1 UFC/100 ml | Filtration NF EN ISO 9308-1 #
Entérocoques intestinaux 3ONRPSR* <1 UFC/100 ml | Filtration NF EN ISO 7899-2 #
(Streptocogues fécaux)

30NRPSR* ANALYSE (NRPSR=NRP SS RAD) RESSOURCE SOUTERRAINE (ARS30-2017)

Lyon, le 7/10/2017
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Marion MOURET

Responsable laboratoire/formatrice






